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> RBK FOOD PROJECTS

❖Architecten & Ingenieurs, gespecialiseerd in het INTEGRAAL ontwerpen van voedingsmiddelenproductiebedrijven

• Logistiek

• Architectuur

• Elektrotechniek

• Werktuigbouwkunde

• Koudetechniek

• Milieu

> RBK AUTOMATISERING

❖IT oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie

• Goederenbeheersing (ERP/MES)

• Procesbesturing (PLC/SCADA)

RBK GROUP



PRAKTIJK CASE : KIPPIE – KRIJGSMAN FOOD SERVICE



DE KOUDE-INSTALLATIE



> Natuurlijk koudemiddel CO2 (transkritisch)

> Twee temperatuurniveaus voor koelen en vriezen -10°C/-30°C

> Toerengeregelde zuigercompressor per niveau met dynamische zuigdrukregeling

> Gaskoeleruittrede wordt weersafhankelijk geregeld

> Uitgebreide warmteterugwinning voor proces en kantoor

> Gaskoelerdruk wordt geregeld op (water)aanvoertemperatuur

> Koudegebruikers worden geregeld middels een intelligente mogen/moeten regeling

CENTRALE KOUDE- EN VERWARMINGSINSTALLATIE



> Voor een transkritische CO2 installatie is RUST het allerbelangrijkste!

> Zo hoog mogelijke verdampingstemperatuur

> Minder start/stops, minder op/afregelen

> Belasting wordt over de dag verspreid, waardoor lagere pieken en minder transkritisch bedrijf

> Gemiddeld ingeschakeld compressorvermogen is lager (gecontroleerde peak shaving)

> Energiebesparingen tot 25-30%

INTELLIGENTE MOGEN/MOETEN REGELING



> Bij het inschakelen van de luchtkoeler stijgt de zuigdruk

> Bij het inschakelen van de compressor zakt de zuigdruk

> De zuigdruk wordt primair geregeld door het bij/afschakelen van 

koudegebruikers en secundair door het op/afregelen van compressoren

> Door het koelvermogen van de koudegebruikers in balans te houden met het 

koelvermogen van de compressoren ontstaat rust

WERKINGSPRINCIPE



setpoint-18°

-16°

-20°

AAN

½ Differentie

UIT

½ Differentie

Inschakelen bij bovenkant differentie -16°C

Uitschakelen bij onderkant differentie -20°C

CONVENTIONELE REGELING



setpoint-18°

-16°

-20°

MOET AAN

½ Differentie

MOET UIT

½ Differentie

MAG AAN

MAG AAN

Inschakelen bij bovenkant differentie -16°C - MOETEN

Uitschakelen bij onderkant differentie -20°C –MAG NIET

In/uitschakelen binnen differentie tussen -16°C en -20°C op basis van gemeten zuigdruk - MOGEN

INTELLIGENTE MOGEN/MOETEN REGELING



CONTROLLER ZONDER MOETEN/MOETENREGELING

#Output_Intern



PLC BESTURING MET MOGEN/MOETENREGELING – PICNIC DORDRECHT



PLC BESTURING MET MOGEN/MOETENREGELING -LELIEVELD HAZERSWOUDE



PLC BESTURING MET MOGEN/MOETENREGELING – BIDFOOD HELMOND



RESULTATEN BIDFOOD HELMOND

September 0,68 32%
Oktober 0,79 21%
November 0,71 29%
December 0,66 34%

29%



SCHMID ZEEVIS ROTTERDAM



RESULTATEN SCHMID ZEEVIS ROTTERDAM

Ombouw 9 mei – Besparing koeling ca. 20%



> Minimaliseren energiegebruik door rust en optimale zuigdruk

> Bij peakshaving -> energiebedrijven verlagen contractvermogen

> Onbalans wegregelen

> Bij warmteterugwinning

> Bij zonnepanelen

TOEPASSING INTELLIGENTE MOGEN/MOETEN REGELING



> Op basis van tijd middels een matrixmodule (bij voorbeeld piek/dal)

> Op basis van signaal “Teruglevering actief” van de zonnepanelen

> Op basis van een signaal van de energieleverancier "gasgeven of remmen"

> Op basis van voorspelling van weer en/of energieprijs EPEX en/of onbalans

REGELEN OP BASIS VAN ENERGIEPRIJZEN



TIJDSAFHANKELIJK



SIGNAALAFHANKELIJK



> 1.632 panelen op ca. 3.800 m2 dakoppervlak 

> 275Wp per paneel / 450kW totaal

> Opbrengst in 2022 ca. 528.000 kWh, waarvan 195.000kWh teruggeleverd

> Ca. 45% van het totale energiegebruik door de zonnepanelen gedekt

> Koppeling met de koude-installatie, waarbij de vriescel wordt gebruikt als thermisch buffer

> Bij veel zon geldt een lager setpoint – ander denkwijze tov vroeger piek/dal

> Bij geen zon geldt een maximum setpoint – gecontroleerde temperatuurbeheersing

ZONNEPANELEN- KIPPIE



ZONNEPANELEN- KIPPIE



SCHAKELEN OP “TERUGLEVEREN ACTIEF”



Integrale benadering is key!

Meten is weten!

RBK Group
Munsterstraat 9

Postbus 6128

7401 JC  Deventer

+31(0)570 680100

info@rbk.nl 

www.rbk.nl
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