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Introductie
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Warmteoverdracht
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Heat exchanger network
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Pinch rules – wat gebeurt er bij koeling boven de pinch?
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Composite curves
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Tpinch= 143,1 oC; target cold= 51045 kW;  target heat= 19883 kW; recovery = 4367 kW; corrected
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Grand composite curve
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Samenvatting

1. Maak eerst een goede pinch analyse

2. Ontwerp dan een theoretisch optimaal netwerk

3. Vertaal dit naar een haalbaar ontwerp

Pinch en warmtepompen

Leer alles over inpassing en ontwerp in de Masterclass 

Warmtepompen Industrie van het PHBOK
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